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DEUTSCH

BETRIEBSANLEITUNG FUR
DECKENEINBAULEUCHTE
CRYSTAL I/ 11/ VI /YUDI

Lesen Sie diese kurze Anleitung sorgféltig und bewahren Sie diese fiir
spéateren Gebrauch zugénglich auf!

& SICHERHEITSHINWEISE

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebens-,

Verbrennungs- und Brandgefahr fiihren!

* Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss
darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchfiihren.

e Das Produkt darf nicht verandert oder modifiziert werden.

e Hangen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine
Dekoration.

e Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeintrachtigen Sie nicht die
Luftzirkulation.

e Im Fehlerfall dirfen Sie das Produkt NICHT mehr beriihren und weiter
betreiben. Schalten Sie das Produkt am externen Lichtschalter oder durch
Freischalten der Leitung an der Sicherung sofort aus! Bei Beriihrung und
weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag, Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr!

Ein Fehlerfall liegt vor, wenn
e sichtbare Beschadigungen auftreten.

das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z.B. flackern).

es qualmt, dampft, oder bei horbaren Knistergerauschen.

Brandgertiche entstehen.

eine Uberhitzung zu erkennen ist (z.B. Verfarbungen, auch an

angrenzenden Flachen).

Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und
Uberpriifung ausschlieBlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft!

e Das Produkt ist nicht fiir die Bedienung durch Kinder vorgesehen. Stellen
Sie sicher, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen, z.B.
durch Verbrennungen an heien Oberflachen oder durch elektrischen
Schlag.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

e nur mit einem geeigneten Transformator, Ausgangsspg.: 12V/AC,
betrieben werden.

e nur entsprechend der Schutzklasse Il (drei) angeschlossen werden.

e nur auf einem stabilen, ebenen und kippfesten Untergrund fest montiert
betrieben werden.

e nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flachen betrieben werden.

e nurin trockenen, also nicht:
e in feuchten oder schmutzgefahrdeten Radumen.
« im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

* keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker
Verschmutzung ausgesetzt werden.

BETRIEB

A Hohe Stréme bei 12 Volt Anlagen! Um Brandgefahr zu vermeiden,
Uberpriifen Sie regelmaRig alle elektrischen Verbindungen auf festen Sitz.

A Der Abstand zwischen Leuchtmittel und angestrahlter Flache muss
mindestens QT12 / QR-C51 : 0,5 m betragen. Besondere Vorsicht gilt

bei leicht entziindlichen Gegensténden (z. B.: Vorhange, Gardinen, Laub, etc.).
WARTUNG UND PFLEGE

Leuchtmittel

Tauschen Sie Leuchtmittel immer rechtzeitig vor dem Ende der
Lebensdauer aus, um Schaden an Personen, der Leuchte oder anderen
Gegenstanden zu vermeiden.

Schalten Sie erst das Produkt spannungsfrei und lassen es abkiihlen, bevor
Sie das Leuchtmittel (Lampe) austauschen. Lassen Sie nach vorangegangenem
Betrieb erst das Leuchtmittel abkihlen.

Verwenden Sie nur fir die Leuchte zugelassene Leuchtmittel. Angaben zu
zugelassenen Leuchtmitteln befinden sich auf dem Typenschild.
e Zugelassene Leuchtmitteltypen: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. //
114931: QT9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Pflege

Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es
abkiihlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemalinahmen an dem Produkt
vornehmen.

* Reinigen Sie das Produkt regelmafig - nur mit einem leicht angefeuchteten,
weichen und fusselfreien Tuch. Beachten Sie eventuell beiliegende Hinweise.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

Lagerung
e Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen
Belastungen geschitzt, gelagert werden.

Nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung darf das Produkt
erst nach einer Zustandspriifung durch eine zugelassene Elektrofachkraft
betrieben werden.

Entsorgung (Europaische Union) =

e Produkt nicht im Hausmiill entsorgen! Produkte mit diesem Symbol sind
entsprechend der Richtlinie(WEEE, 2003/108) Uiber Elektro- und Elektronik-
Altgerate Uber die 6rtlichen Sammelstellen fir Elektro-Altgerate zu entsorgen!

MONTAGE (nur durch zugelassene Elektrofachkraft)

Vorbereiten der 12V Versorgungsspannung: Der Transformator sollte
mindestens zu 80% ausgelastet sein. Die gesamte Wattleistung der
angeschlossenen Leuchten darf die Leistung des Transformators nicht
Uberschreiten. Der Abstand zwischen Trafo und Leuchte sollte min. 20 cm
betragen. Die Leitungslange zwischen elektronischem Transformator und
Leuchte darf 2 Meter nicht Gberschreiten (EMV: Elektro - Magnetische -
Vertraglichkeit). Beachten Sie die Hinweise des Trafoherstellers.

Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei,
bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!

Hohe Stréme bei 12 Volt Anlagen! Um Brandgefahr zu vermeiden, dirfen
nur wérmefeste Leitungen und hitzebesténdige Klemmen verwendet werden.
Uberpriifen Sie alle elektrischen Verbindungen auf festen Sitz.

Verwenden Sie nur Zubehorteile, die mit dem Produkt mitgeliefert sind oder
definitiv als Zubehdr beschrieben werden!

Uberpriifen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall, und
das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das Produkt nicht
installiert oder in Betrieb genommen werden.

Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es fiir den
Montageuntergrund geeignet ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie nur fir
den Montageuntergrund geeignetes Montagematerial.

Auspacken

e Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie
jeglichen Transportschutz.

o Uberpriifen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle
Bestandteile des Produkts entnommen sind.

Montageort

o Das Produkt ist nur fir den Deckeneinbau geeignet.

e Beachten Sie den Sicherheitshinweis zum Abstand zur angestrahlten
Flache im Kapitel BETRIEB.

e Beachten Sie die Mindestabsténde in der Decke. Seitenabstand: min. 5
cm.

Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien. Die
angegebene Einbautiefe ist ein Minimalmal. Je nach Einbausituation kann die
bendétigte Einbautiefe gréRer sein. Das ist insbesondere der Fall, wenn sich
Uber der Leuchte brennbare Materialien befinden oder um die ausreichende
Bellftung zu gewahrleisten.

Das Produkt nicht abdecken, insbesondere nicht mit Isoliermaterial:

s}
JAN

Montageschritte (vor Montage komplett lesen)

e Montieren Sie die Leuchte, wie in der Abbildung dargestellt.

e Einbaudffnung markieren und ausschneiden. Beschadigen Sie dabei nicht
die Zuleitung. Die nétige AusschnittgroRRe betragt:
@: 114920/21 : 6,4 cm // 114931: 5cm // 114961: 5,6 cm

o Entfernen Sie die Abdeckung auf der Anschlussklemme.

e Losen Sie die Zugentlastung. Fiihren Sie das Anschlusskabel durch die
Zugentlastung.

o Elektrischer Anschluss
e Schliellen Sie Leuchte an der vorbereiteten 12V Zuleitung an.

e Bringen Sie die Abdeckung der Klemme wieder an.

e Verschrauben Sie die Zugentlastung zur Sicherung des Anschlusskabels.

« Die beiden Montagefedern in Montagerichtung ausrichten und die Leuchte
in den Deckenausschnitt einsetzen.

o Einsetzen des Leuchtmittels
o Stecken Sie das Leuchtmittel auf die Fassung.

Uberpriifen Sie die einwandfreie Funktion und den sicheren Halt der
Leuchte!

Art.-Nr. 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Technische Anderungen vorbehalten.



ENGLISH

OPERATING MANUAL FOR
RECESSED CEILING LUMINAIRE
CRYSTAL I/ 11/ VI /YUDI

Read this short manual carefully and keep it accessible for further
reference!

& SAFETY MESSAGES

Disregard of the safety messages may lead to danger of life, burning or

fire!

« Installation, mounting or works on the electrical connection may only be

carried out by an approved electrician.

The product may not be modified or converted.

Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration.

Do not cover the product - provide free air circulation.

In case of a malfunction you may NOT touch the product or operate it

further. Disconnect the product from the power supply by an external

switch or by the fuse.

A malfunction exists when:

e visible damages appear.

the product does not work properly (e.g. flickering).

smoke, steam or crackling sounds appear.

smell of burning is recognisable.

an overheating is recognisable (e.g. by discolouration of adjacent

surfaces).
Operate the product only after maintenance and examination by an
approved electrician!

e This product is not intended to be used by children. Ensure that children do
not suffer any harm e.g. by burns from hot surfaces or by electrical shock.

USE AS DIRECTED

This product serves exclusively lighting purposes and may:

« only be operated using a suitable transformer, output: 12V/AC.

« only be installed according to safety class Il (three).

e only be operated when firmly mounted on a stable, even and tilt-fixed
surface.

e only be operated on normally or not flammable surfaces.

e only be used in dry condition,
e notin damp or dirt-endangered rooms.
e not in areas of high air humidity.

* not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination.

OPERATION

A High currents with low-voltage installations! Check all electrical
connections once in a while for a secure fit.

& The distance between the light source and the illuminated surface must
be at least QT12 / QR-C51 : 0,5 m. Pay special caution to easily
inflammable objects (e.g. curtains, fabrics, foliage, etc.).

MAINTANANCE AND CARE

Light source

Exchange the light source always before it reaches its lifespan, to avoid
personal injuries, or damages of the luminaire or other objects.

A Disconnect the product from the power supply, before you exchange the
light source. Let the light source cool down before replacement.

Use only light sources that are suitable for the product. Suitable light
sources are indicated on the type label.
e Suitable light sources: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. // 114931:
QT9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Care

A Disconnect the product from the power supply and let it cool down, before

you clean the product.

e Clean the product on a regular basis using a slightly moistened, soft and fluff-
free cloth. Please also note additional supplied notes on maintanance and
care.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage
e The product must be stored in a dry and clean environment. Do not strain
the product mechanically during storage.

After a damp or soiling storage the product may only be installed after
checking its condition by an approved electrician.

Disposal (European Union) mes

e Do not dispose the product with the regular household waste! Products
marked with this sign must be disposed according to the directive(WEEE,
2003/108) on electrical and electronic devices at local collection points for
such devices!

INSTALLATION (only by an approved electrician)

Preparing the low-voltage (12V) power supply: The transformer should be used
up to 80% of its capacity. The total watt power of the connected luminaires must
not exceed the power output of the transformer. The distance between luminaire
and transformer should be at least 20 cm. The conductor length between an
electronical transformer and a luminaire may not be longer than 2 metres
(Electromagnetic Emission). Note the manufacturers information for the
transformer.

Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any
works!

High currents with low-voltage installations! Use only heat resistant wires
and clamps to avoid danger of fire. Check all electrical connections for a secure
fit.

A Use only parts, which are supplied with the product or are described as
accessories!

Inspect the product for loose parts inside the housing. When there are loose
parts inside the housing and these are not explicitly described the product may
not be installed or operated.

Use the supplied fastening material only when it is suited for the installation
background. If this is not the case use only fastening material suiting the
installation background.

Unpacking

o Carefully take the product out of the packaging removing any transport
safeguards.

o Before disposal of the packaging material make sure that all components of
the product are removed.

Installation place

e The product is solely suited for recessed ceiling installation.

* Note the security advice on the distance to the illuminated surface in the
chapter OPERATION.

o Note the minimum distances in the ceiling. Minimum distance to each side:
5cm.

Keep a sufficient distance to flammable surfaces. The indicated recess
depth is the minimum depth. Depending on the installation situation the
needed recess depth may be larger. This is especially the case, when there
are flammable materials above the luminaire or to ensure the sufficient

ventilation.

Do not cover the product, especially not with insulating

% .

materials: /"

Installation steps (read completely before installation)
o Install the luminaire as shown in the figure.
e Mark and cut the opening. Do not damage the mains lead. The
measurements for the openings are:
@:114920/21 : 6,4 cm// 114931: 5 cm // 114961: 5,6 cm
e Remove the cover on top of the connection clamp.
e Loosen the strain relief. Direct the connection cord through the strain relief.
e Electrical Connection
e Connect the product with the prepared 12V power supply.
e Attach the cover back on the connection clamp.
e Secure the connection cord with the strain relief.
o Direct the luminaire into the opening, with the retaining springs pointing
upwards.
e Inserting the light source
o Stick the light source into the socket.

Check if the product functions properly and is securely fixed!

art.-no. 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0

Technical Details are subject to change.



FRANCAIS

MODE D’EMPLOI POUR
ENCASTRE

CRYSTAL 1/ 11/ VIl / YUDI

Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi et conservez-le pour une
relecture ultérieure !

& CONSIGNES DE SECURITE

Le non-respect des indications de sécurité peuvent mener a un risque
pour la vie, a des brilures et a un incendie !

L’installation, le montage et les travaux de bronchement doivent étre

effectués seulement par un personnel professionnellement qualifié et

agrée.

Le produit ne peut étre ni changé ou modifié.

N’accrochez ni ne fixez rien au produit, surtout pas de décoration.

Ne couvrez pas le produit. N'empéchez pas I'air de circuler.

En cas de dysfonctionnement le produit ne doit pas étre touché. Eteindre le

produit par l'interrupteur externe, ou bien déverrouiller la ligne au fusible!

Dans le cas d’un contact avec le produit et d’'une poursuite de son

fonctionnement, malgré I'état de dysfonctionnement, persiste un danger

mortel par décharge électrique ou danger de brulures!

Une dysfonctionnement existe, si

e des endommagements apparentes surviennent.

* le produit ne fonctionne pas correctement (p. ex. clignoter)

e le produit dégage une fumée abondante ou fait un bruit de
pétillement.

e une odeur de brilé se fait sentir.

« une surchauffe se fait remarquer (p. ex. changement de couleur,
aussi sur les surfaces voisines).

La mise en fonction de nouveau ne doit étre effectuée qu’aprés une

réparation et vérification par un personnel qualifié et autorisé!

Le produit n'est pas prévu pour une utilisation par des enfants. Assurez-

vous que les enfants ne peuvent étre blessés par le produit, p.ex. par des

bralures aux surfaces trés chaudes ou par une décharge électrique.

A UTILISER COMME INDIQUE

Ce produit sert seulement aux fins d’éclairage et doit :

étre utilisé qu'avec un transformateur adéquat d’une tension de sortie :
12V/AC.

uniquement étre raccordé selon la classe de protection Ill (trois).

étre monté sur un fond stable, lisse et non basculante.

étre mis en service sur une surface normale et non inflammable.

étre installé seulement dans des endroits secs, ainsi:

e pas dans des lieux menacés d’humidité et saleté.

e pas dans les régions a grande humidité.

ne pas étre exposé a des forces mécaniques fortes ou bien des saletés
et salissures.

OPERATION

A Haut circuit chez les appareils de 12 Volts! Pour éviter le danger
d’incendie, contrélez régulierement tous les raccordements électriques.

& La distance entre la lampe et la surface d'éclairage doit étre d'au moins
QT12 / QR-C51 : 0,5 m. Une prudence particuliére est & apporter pour
les objets facilement inflammables (p.ex. rideaux, feuilles, etc.).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'ampoule / lampe

A fin d’éviter des dégats aux personnes, au luminaire ou a d’autres choses,
veuillez changez la lampe a temps et avant la fin de sa longévité.

Coupez d’abord le produit de toutes les sources d’alimentation et mettez le
hors tension, laissez la lampe refroidir avant de le changer.

Veuillez utiliser pour le luminaire seulement des lampes admissibles. Des
données pour lampes sont signalées sur la plaque d’identification.
e Lampes autorisées : 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. // 114931:
QT9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Entretien

Mettez hors tension la totalité du produit et laissez-le refroidir, avant de
procéder a des mesures de nettoyage ou d'entretien au produit.
o Veillez nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux, Iégerement
humidifié, et ne peluchant pas. Veuillez respecter S.V.P. les instructions de
nettoyage et d’entretien éventuellement ci-jointes.

STOCKAGE ET RETRAITEMENT

Stockage
e Le produit doit étre stocké dans un lieu sec, a I'abrie de saleté, salissure et de
toute charge mécanique.

Aprés un entreposage dans un environnement humide ou sale, il est
nécessaire de faire contréler I'état par une personne qualifiée avant de le
remettre en marche.

Information de recyclage (Union européenne) ==

e Ne recyclez pas le produit avec les ordures ménageéres ! Les produits qui
présentent ce symbole sont a recycler suivant la directive (WEEE, 2003/108)
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, via des
points de collecte pour appareils électriques usagés !

INSTALLATION (seulement par un électricien éprouvé!)

Préparation de la tension d’alimentation de 12V: La puissance totale en watts
des lampes branchées ne doit pas dépasser la puissance du transformateur. Le
transformateur doit étre utilisé a 80 % minimum de sa capacité maximale. La
lampe et le transformateur doivent étre séparés par un espace au moins de 20
cm. La longueur de la ligne entre le transformateur électrique et la lampe ne doit
pas dépasser les 2 métres. (EMA : émission électromagnétique). Faites attention
aux remarques du fabriquant des transformateurs.

Coupez l'interrupteur général de votre installation reps. la ligne de
rattachement concernée, avant de commencer tout travail!

Haut circuit chez les appareils de 12 Volts! Pour éviter le feu, il faudrait
utiliser seulement des cables et des serres-fils qui supportent la chaleur.
Contrdlez tous les raccordements électriques!

Utilisez uniquement les éléments livrés avec ce produit ou bien décrits
comme accessoires!

Vérifiez si le produit contient des éléments en vrac. Si c’est le cas, alors que
la présence de ces éléments n’est pas signalée explicitement, le produit ne doit
pas étre installé, ou mis en fonction.

Utilisez le matériel de fixation livré, si et seulement si ce dernier est
approprié au fond de montage. Dans le cas contraire, utilisez des éléments de
fixations appropriées.

Deballage
e Enlevez avec soin le produit de son emballage, et écartez tous les éléments
qui ont servi a sa protection lors du transport.

Contrélez I'intégrité du produit aprés I'avoir extrait de son emballage, et
avant tout retraitement.

Lieu d'installation

Le produit est seulement approprié pour un encastrement dans le plafond.
Respectez l'indication de sécurité relative a la distance a la surface
d'éclairage dans le chapitre OPERATION.

Faites attention aux distances minimales dans le plafond! Distance
latérale: min. 5 cm.

Veillez a conserver une distance suffisante aux matériaux inflammables.

La profondeur de montage indiquée est une mesure minimale. La profondeur
nécessaire peut étre plus grande selon la situation d'encastrement. Ceci est
tout particulierement le cas, quand des matériaux inflammables se trouvent au
dessus de la lampe ou pour assurer une aération suffisante.

A Ne couvrez pas le produit, et surtout pas avec de l'isolant: A\

8

Etapes successives pour installer le luminaire (a lire complétement avant
le montage)

Assemblez le luminaire comme figuré sur 'image.

Marquez 'ouverture et découpez-la. En faisant cela, 'endommagez pas
I'adduction. Les mesures nécessaires de I'ouverture sont:

@:114920/21 : 6,4 cm// 114931: 5 cm // 114961: 5,6 cm

Enlevez le couvercle du borne de connexion.

Dévissez les décharges de traction. Procédez au raccordement au secteur
a travers la décharge de traction.

Raccordement électrique

e Raccordez le luminaire a 'adduction de 12V préparée.

Réinstallez le couvercle du borne de connexion.

Vissez la décharge de traction pour assurer une bonne fixation du
raccordement au secteur.

Orientez les ressorts de montage dans la direction de montage et placez-
les dans la découpe au plafond.

Installation de la lampe

e Mettez la lampe sur la douille.

Vérifiez le bon fonctionnement et I’attache correcte du luminaire!

numéro d’article 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0

Les détails techniques sont sujet a des changements.



ESPANOL

INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA
LUMINARIA EMPOTRAR
CRYSTAL I/ 11/ VI /YUDI

jLea atentamente estas breves instrucciones y guardelas al alcance para
futuras consultas!

& INDICACIONES DE SEGURIDAD

iLa no observancia de las indicaciones de seguridad puede conducir a

peligro de muerte, de quemaduras y de incendio!

e Los trabajos de instalacion, montaje y de conexion sélo deben ser
realizados por un electricista autorizado.

e El producto no debe ser alterado o modificado.

* No cuelgue ni fije nada en el producto, especialmente ningun tipo de
decoracion.

e No cubra el producto, no obstruya la circulacién de aire.

e En caso de un defecto, el producto ya no se debe tocar. jDesconecte
inmediatamente el producto en el interruptor de luz externo o la
alimentacion eléctrica mediante el fusible.

El producto esta defectuoso cuando:
* hay deterioros visibles.

no funciona perfectamente (p.ej. centelleo).

se produce humo, vapor o un chisporroteo perceptible al oido.

se producen olores a quemado.

llega a ser notable un sobrecalentamiento (p.ej. cambio de colores
también en superficies adyacentes).
Siga manejando el producto sélo tras la reparacion y una verificacion
realizada exclusivamente por un técnico electricista autorizado!

e El producto no esta previsto para ser manipulado por nifios. Asegurese de
que estos no sufran dafios, p.ej. por quemarse con superficies calientes o
por descarga eléctrica.

EMPLEO SEGUN NORMATIVAS

Este producto sirve Unicamente para fines de iluminacién y debe:

o utilizarse solamente con un transformador apropiado, tension de salida:
12VIAC.

e conectarse solamente conforme a la clase de proteccion Il (tres).

o utilizarse solamente montado fijamente sobre un fondo estable, llano y
firme.

» utilizarse solamente sobre areas normales o bien no inflamables.

e utilizarse solamente en lugares secos, es decir, no:
e en espacios humedos o expuestos a la suciedad.
« utilizarse en zonas con alta humedad del aire.

e no ser expuesto a cargas mecanicas o suciedades excesivas.

FUNCIONAMIENTO

A jAltas corrientes eléctricas en instalaciones de 12 voltios! Verifique
regularmente todas las conexiones eléctricas respecto a su posicion fija.

A La distancia entre lampara y zona iluminada debe ser de como minimo
QT12 / QR-C51 : 0,5 m. Tome especial precaucién con objetos
facilmente inflamables (p.gj. cortinas, hojas secas, etc.).

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Lampara

Cambie las lamparas siempre a tiempo antes de acabar su vida util a fin de
evitar dafios a personas, en la luminaria o en otros objetos.

Primero, desconecte la fuente de alimentacion del producto y deje enfriar la
lampara antes de cambiarla.

Utilice para la luminaria solamente lamparas homologadas. En la placa de
caracteristicas hay los datos de las lamparas homologadas.
e Tipos de lampara autorizados: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. //
114931: QT9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Cuidado

Antes de llevar a cabo acciones de cuidado o limpieza, desconecte de la
tension el producto por completo y déjelo enfriar.
e Liempie el producto pasando solamente un trapo blando y libre de pelusas
ligeramente humedo. Por favor tenga en cuenta también las
recomendaciones de cuidado y de limpieza eventualmente adjuntadas.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

Almacenamiento
e El producto se debe almacenar en un ambito seco, protegido contra
ensuciamiento y exigencias mecanicas.

Tras un almacenamiento con humedad o suciedad, el producto solo
puede ser puesto en funcionamiento por un electricista autorizado.

Indicaciones para la eliminacion (Union Europea) ==

e iNo tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con este
simbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE, 2003/108)
sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos, llevandolos a los puntos
de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electronicos locales.

MONTAJE (jsélo por un electricista homologado!)

Preparacién de la tension de alimentacion de 12V: El transformador tendria que
ser cargado hasta una capacidad al menos del 80 %. La potencia total real de
las lamparas conectadas no debe sobrepasar la capacidad del transformador. La
distancia entre el transformador y la lampara tendria que importar por lo menos
20 cm. La longitud del conductor entre el transformador electronico y la lampara
no debe sobrepasar 2 metros (EEM : Emision Electro-Magnética). jTenga en
cuenta las indicaciones del fabricante del transformador!

jAntes de empezar con cualquier tipo de trabajo, desconecte la fuente de
alimentacion resp. el cable de alimentacion!

jAltas corrientes eléctricas en instalaciones de 12 voltios! Para evitar el
peligro de incendio deban utilizarse solamente conductores termorresistentes y
bornes termoestables. Verifique todas las conexiones eléctricas respecto a su
posicion fija.

jUtilice solamente partes suministradas junto con el producto o partes que
son descritas de forma explicita como accesorio!

Compruebe si en el producto hay partes sueltas. En caso afirmativo y si la
presencia de tales partes no es explicitamente descrita, el producto no debera
ser instalado o puesto en servicio.

Utilice el material de fijacion adjuntado solamente en caso de que sea
apropiado para la superficie de montaje. No siéndolo asi, utilice un material de
fijacion apropiado para el fondo respectivo.

Desembalaje
e Saque el producto cuidadosamente del embalaje y retire todos los bloqueos
de transporte.

e Antes de eliminar el material de embalaje, compruebe si ha sacado todos
los componentes del producto.

Lugar de montaje

e El producto sélo es apropiado para ser empotrado en el techo.

o Preste atencion a la indicacion de seguridad referente a la distancia de la
zona iluminada en el capitulo FUNCIONAMIENTO.

e jTenga en cuenta las distancias minimas en el techo! Distancia lateral: al
menos 5 cm.

Manténgase a suficiente distancia de materiales combustibles. La
profundidad de empotramiento sefialada es una medida minima. Segun la
situacion del empotraje, la profundidad necesaria para éste puede ser mayor.
Este es especialmente el caso, si encima de la luminaria se encuentran
materiales combustibles o para garantizar una ventilacién suficiente.

s}
A No tape el producto, en especial no con material aislante: A\

Pasos de montaje (leer por completo antes de llevar a cabo el montaje)

e Vuelva a montar la luminaria segun la representacion en el dibujo.

e Marque la abertura de montaje y recorte el orificio. No deteriore en ello el
cable de alimentacion. El tamafio de recorte necesario importa:

@: 114920/21 : 6,4 cm // 114931: 5cm // 114961: 5,6 cm

e Quite la tapa en el borne de conexion.

* Afloje la descarga de traccion. Lleve el cable de conexion a través de la
descarga de traccion.

e Conexion eléctrica
e Conecte la luminaria a la linea de alimentacién de 12V preparada.

e Aplique de nuevo la tapa del borne de conexion.

e Atornille la descarga de traccion para asegurar el cable de conexién.

* Inserte la luminaria en el orificio dispuesto en el techo, para ello ajustar los
dos muelles de montaje hacia la direcciéon de montaje e introducir en la
abertura del techo.

e Colocacion de la lampara
e Inserte la lampara en el portaldmparas.

jCompruebe el funcionamiento perfecto y la posicion segura de la
luminaria!

No. del articulo 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas.



ITALIANO

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER
LAMPADA DA INCASSO
CRYSTAL I/ 11/ VI /YUDI

Leggere attentamente le istruzioni per I’'uso e conservatele per un uso
futuro!

& AVVISI DI SICUREZZA

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza puo causare danni alla

persona, rischi di combustione e incendio!

« | lavori di installazione, montaggio e collegamento possono venir eseguiti
esclusivamente da un elettricista professionista autorizzato.

e |l prodotto non deve essere modificato.

* Non appenda o fissi nulla sul prodotto, soprattutto nessun tipo di
ornamento.

e Non copra il prodotto. Non limiti la circolazione dell’aria.

e In caso di errore il prodotto non deve piu essere toccato. Spenga
immediatamente il prodotto azionando I'interruttore della luce esterno
oppure interrompendo il condotto con il salvavita!

Ci si trova in presenza di un errore, nel caso in cui
o Si verifichino danni evidenti.

Il prodotto non lavori in modo perfetto (ad es. risulti tremolante).

Emetta fumo, vapore oppure rumori scoppiettanti percepibili.

Si formino odori di bruciato.

Si noti un surriscaldamento (ad es. colorazioni diverse anche sulle

superficie confinanti).

Metta in funzione nuovamente il prodotto appena dopo la riparazione e il
controllo ad eseguire esclusivamente da un esperto elettricitsta
autorizzato!

o |l prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Assicurarsi che i bambini
non subiscano danni, ad esempio ustioni su superfici calde o scosse
elettriche.

USO A NORMA

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per fini di illuminazione

€ puod essere:

e Messo in funzione unicamente con un trasformatore adatto. Tensione

iniziale: 12V/AC.

Collegato solo conformemente alla classe di protezione llI (tre).

Installato solo su una base stabile, piana e non ribaltabile.

Messo in funzione solo su superfici normali e non infiammabili.

Deve essere messo in funzione unicamente in locali secchi, ovvero:

e Non in locali umidi o sporchi.

e Non in ambienti con alto livello di umidita nell’aria.

* Non deve essere sottoposto a forti carichi meccanici oppure ad un alto
livello di inquinamento.

FUNZIONAMENTO

A Alte cariche di corrente nel caso di impianti da 12 Volt! Controlli
regolarmente se tutti i collegamenti elettrici sono ben fissati.

A La distanza tra la lampada e la superficie illuminata deve essere almeno
di QT12 / QR-C51 : 0,5 m. Fare particolarmente attenzione in caso di
oggetti facilmente infiammabili (es.: tende, foglie, ecc.).

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Lampadine

Sostituisca sempre in tempo la lampadina prima della fine della sua durata
di vita, al fine di evitare danni a persone, al lampada o ad altri oggetti.

Levi innanzitutto la tensione al prodotto e lasci raffreddare la lampadina
prima della sostituzione.

Impieghi esclusivamente lampadine ammesse per questo tipo di lampada.
Le indicazioni riguardanti le lampadine ammesse le ritrova sul cartellino del tipo.
o Tipi di lampadina autorizzate: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. //
114931: QTY9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Assistenza

Scollegare il prodotto dalla corrente e lasciarlo raffreddare prima di eseguire
lavori di pulizia o assistenza sul prodotto.
e Pulisca il prodotto con una pezza un poco inumidita, morbida e non ruvida. La
preghiamo di rispettare anche eventuali avvisi di cura e di pulizia allegati.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservazione
o |l prodotto deve essere conservato in un luogo secco, protetto da
inquinamento e vincoli meccanici.

Dopo la conservazione in un magazzino umido o sporco, il prodotto
potra essere usato solo dopo un controllo da parte di un elettricista
autorizzato.

Istruzioni per lo smaltimento (Unione Europea) ==

o Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici! | prodotti con questo simbolo
devono essere smaltiti, nel rispetto della Direttiva (WEEE, 2003/108) sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nei punti di raccolta locale ad
essi adibiti! Verificare sul sito www.slvitalia.it il corretto metodo di smaltimento
del presente materiale.

MONTAGGIO (solo ad opera di un esperto elettrotecnico!)

Preparazione della tensione di approvvigionamento di 12V: |l trasformatore
dovrebbe essere utilizzato almeno all'80%. La prestazione complessiva in Watt
dei lampadari collegati non deve superare la prestazione del trasformatore. La
distanza tra il trasformatore e la lampada dovrebbe essere di almeno 20 cm. La
lunghezza dei cavi tra il trasformatore elettronico e il lampadario non deve
superare i 2 metri (EEM: Emissione-Elettro-Magnetica). La preghiamo di
attenersi agli avvisi del costruttore del trasformatore.

Tolga la tensione dall’approvvigionamento della corrente ovvero del cavo di
alimentazione, prima di eseguire un lavoro!

Alte cariche di corrente nel caso di impianti da 12 Volt! Al fine di evitare
rischi di incendio, si dovrebbero impiegare esclusivamente condotti resistenti al
calore e morsetti resistenti al calore. Controlli se tutti i collegamenti elettrici sono
ben fissati.

Impieghi unicamente componenti facenti parte del volume di consegna e
descritte esplicitamente quali accessori!

La preghiamo di verificare se all'interno del prodotto si trovano componenti
scollegate. Nel caso in cui siano presenti e non vengano descritti, il prodotto non
puo essere installato o messo in funzione.

Faccia uso del materiale di fissaggio incluso nel volume di consegna, nel
caso in cui esso sia adatto alla base di montaggio. In caso contrario, la
preghiamo di far uso di un materiale di fissaggio adatto per quel tipo di base di
montaggio.

Disimballare

e Estragga con prudenza il prodotto dall'imballaggio e tolga le protezioni
apposte durante il trasporto.

e Prima di gettare il materiale di imballaggio, La preghiamo di voler verficare
di aver estratto tutti i componenti del prodotto.

Luogo di montaggio

o |l prodotto € adatto esclusivamente per I'inserimento all'interno del soffitto.

e Rispettare le normative di sicurezza descritte nel capitolo
FUNZIONAMENTO, relative alla distanza dalle superfici illuminate.

e Siattenga alle distanze minime all'interno del soffitto. Distanza laterale:
min. 5 cm.

Mantenere il prodotto a debita distanza da materiali combustibili. La
profondita di montaggio indicata & una misura minima. A seconda della
situazione di montaggio, la profondita di montaggio necessaria puo essere
maggiore. Questo pud succedere soprattutto quando sopra la lampada ci
sono dei i materiali infiammabili oppure quando bisogna garantire una
ventilazione adeguata.

a8
A Non coprire il prodotto, soprattutto non con materiale isolante: /M

| passaggi singoli del montaggio (Prima del montaggio leggere

attentamente tutte le istruzioni)

e Montare il lampada come rappresentata nellimmagine.

e Segnare I'apertura di incasso e ritagliarla. Non danneggiare pero il
condotto in entrata. Le misure necessarie di ritaglio sono:
@:114920/21 : 6,4 cm// 114931: 5 cm // 114961: 5,6 cm

o Elimini la copertura sul morsetto di collegamento.

e Allenti lo scarico a trazione. Conduca il cavo di alimentazione attraverso lo
scarico di trazione.

e Collegamento elettrico
e Colleghi il lampada con il condotto da 12V predisposto.

e Monti nuovamente la copertura del morsetto.

e Awviti lo scarico a trazione per fissare in modo sicuro il cavo di
alimentazione.

e Allineare le due molle di montaggio nella direzione del montaggio,
inserendo dunque la lampada all'interno del ritaglio del soffitto.

e Inserire la lampadina
e Inserisca la lampadina all'interno del portalampada.

Verifichi il funzionamento perfetto e il supporto sicuro
dell’apparecchiatura d’illuminazione!

Art.-No. 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0

Modifiche tecniche riservate.



NEDERLANDS

GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR
PLAFONDINBOUWLAMP
CRYSTAL I/ 11/ VI /YUDI

Lees deze korte handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor later
gebruik op een toegankelijke plaats!

& VEILIGHEIDSVERWIJZINGEN

Niet- naleving van de veiligheidsinstructies kan tot levens-,

verbrandings- of brandgevaar leiden!

* |Installatie, montage en aansluitingen mogen slechts gebeuren door een

erkend electricien.

Het product mag niet veranderd of gemodificeerd worden.

Niets aan het product hangen of bevestigen, zeker geen versieringen.

Het product niet afdekken. De luchtcirculatie niet beperken.

In het geval van fout mag u het product niet meer aanraken. Product

meteen uitschakelen door de externe lichtschakelaar te bedienen of door

de geleider aan de beveiliging vrij te schakelen!

Er bestaat een geval van fout indien

e er zichtbare beschadigingen zijn.

het product niet foutloos werkt (bv. indien het flikkert).

het kwalmt, stoomt, of hoorbaar kraakt.

er brandlucht ontstaat.

er een oververhitting te zien is (bv. d.m.v. verkleuringen, ook aan

aanliggende vlakken).
Product pas gebruiken nadat het door een erkend electricien werd
gerepareerd en gecontroleerd!

e Het product is niet voor het gebruik door kinderen bestemt. Stel zeker, dat
kinderen door het product niet gewond kunnen raken, b. v. brandwonden
door hete oppervlakten of elektrische schok.

GEBRUIK AANGEPAST AAN DE DOELEINDEN

Dit product dient alleen voor verlichtingsdoeleinden en mag:

* uitsluitend met een geschikte transformator, met uitgangsspanning:
12V/AC gebruikt worden.

e slechts overeenkomstig met beschermklasse Ill (drie) aangesloten
worden.

« uitsluitend op een stabiele, vlakke en kiepveilige ondergrond vast
gemonteerd gebruikt worden.

e uitsluitend op normale, c.q. niet ontvlambare oppervlakten gebruikt
worden.

e alleen in droge omstandigheden, dus niet:
e in vochtige ruimtes of plaatsen waar het vuil kan worden.
e op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid gebruiken.

e mag niet aan zware mechanische belasting of sterke vervuiling worden
blootgesteld.

GEBRUIK

A Hoge stromen bij installaties van 12 volt! Om brandgevaar te voorkomen,
controleer regelmatig of alle elektrische verbindingen vast zitten.

A De afstand tussen lichtbron en bestraald opperviak moet tenminste
QT12 / QR-C51 : 0,5 m bedragen. Bijzondere voorzichtigheid geldt voor
licht ontvlambare voorwerpen (b. v.: vitrage en overgoordijnen, loof, etc.).

INSTANDHOUDING EN VERZORGING

Lichtbron

Voor afloop van de levensduur de lichtbronnen steeds op tijd uitwisselen,
om schade aan personen, de lamp zelf of andere voorwerpen te voorkomen.

Het product eerst spanningsvrij schakelen en de lichtbron voér het wisselen
laten afkoelen.

Slechts lichtbronnen gebruiken die toegelaten zijn voor de lamp. Gegevens
m.b.t. toegelaten lichtbronnen bevinden zich op het typeplaatje.
e Toegestane lichtbronnen: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. //
114931: QT9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Verzorging

Schakel eerst het complete product spanningsvrij en laat het afkoelen, voor
u schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan het product uitvoert.
e Product slechts met een bevochtigd en zacht doekje zonder pluisjes
schoonmaken. Ook a.u.b letten op eventueel bijgevoegde onderhoud- en
schoonmaakaanwijzingen.

OPSLAG EN AFVALVERWERKING

Opslag
e Het product moet droog en beschermd tegen vervuiling en mechanische
belasting worden opgeslagen.

Na een vochtige of vervuilde opslag mag het product pas na een
statustest door een erkend elektricien gebruikt worden.

Afvalverwijdering (Europese Unig) mm

e Het product niet via het huishoudelijk afval weggooien! Producten met dit
symbool dienen in overeenstemming met richtlijn (WEEE, 2003/108) via
elektrische en elektronische apparatuur bij de plaatselijke inzamelpunten voor
elektrisch afval te worden verwijderd!

MONTAGE (slechts door een erkend electricien!)

Voorbereiden van de 12V toevoerspanning: De transformator moet minstens
voor 80 % benut worden. Het totale vermogen van de aangesloten lampen mag
het vermogen van de transformator niet overschrijden. De afstand tussen trafo
en lamp moet minstens 20cm bedragen. De lengte van de leiding tussen de
elektronische transformator en lamp mag niet meer bedragen dan 2 meter (EMA:
elektromagnetische uitzending). Let u op de aanwijzingen van de producent van
de transformator!

Stroomvoorziening / aansluitingsleiding spanningsvrij schakelen voordat
enig werk uit wordt gevoerd!

Hoge stromen bij installaties van 12 volt! Om brandgevaar te voorkomen,
mogen slechts leidingen die bestand zijn tegen warmte en hittebestendige
klemmen worden gebruikt. Controleer of alle elektrische verbindingen vast zitten.

Slechts delen gebruiken die met het product meegeleverd worden of
definitief als toebehoren worden beschreven!

Controleren of er losse onderdelen in het product zijn. Indien dit het geval is
en deze onderdelen niet expliciet zijn beschreven, mag het product niet worden
geinstalleerd of gebruikt.

Het bijgaande bevestigingsmateriaal slechts gebruiken als het geschikt is
voor de montageondergrond. Indien dit niet get geval is, bevesti-gingsmateriaal
gebruiken dat geschikt is voor de montagondergrond.

Uitpakken
e Product voorzichtig uit de verpakking nemen en transportbescherming
verwijderen.

e Voordat het verpakkingsmateriaal wordt weggegooid, gelieve te
controleren of alle onderdelen van het product voltallig zijn.

Montageplaats

e Het product is slechts geschikt voor inbouw in het plafond.

e Let op de veiligheidsaanwijzing voor de afstand tot het te bestralen
oppervlak in het hoofdstuk GEBRUIK.

e Letu op de minimale afstand in het plafond! Zijdelingse afstand min. 5 cm.

Houdt voldoende afstand van brandbare materialien. De opgegeven
inbouwdiepte is een minimummaat. Afhankelijk van de inbouwsituatie kan de
benodigde inbouwdiepte groter zijn. Dit is in het bijzonder het geval, wanneer
zich boven de lamp brandbare materialien bevinden of om voldoende
beluchting te waarborgen.

A Het product niet afdekken, vooral niet met isolatiemateriaal: /IN

Afzonderlijke stappen in de montage (voor montage geheel doorlezen)

e Monteer de lamp zoals in de afbeelding wordt getoond.

* Inbouwopening markeren en uitsnijden. Let erop dat u de toevoerleiding
niet beschadigt. De noodzakelijke uitsnijding bedraagt:
@:114920/21 : 6,4 cm// 114931: 5 cm // 114961: 5,6 cm

o Verwijder de afdekking op de aansluitklem.

o Draai de trekontlasting los. Voer de aansluitkabel doorheen de
trekontlasting.

o Elektrische aansluiting
e Sluit u de lamp aan op de voorbereide 12V toevoerleiding.

e Breng de afdekking van de klem opnieuw aan.

e Schroef de trekontlasting aan voor de veiligheid van de aansluitkabel.

¢ Richt u de twee montagepluimen in richting van de montage uit en zet u ze
in het plafondfragment.

e Inzetten van de lichtbron
e De lichtbron op de fitting zetten.

Gelieve onberispelijke functie en veilig houvast van de lamp te
verifiéren!

artnr. 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,
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DANSK

INSTRUKTIONSVEJLEDNING FOR
INDBYGNINGSLAMPE
CRYSTAL I/ 11/ VI /YUDI

Laes denne korte vejledning omhyggeligt igennem og opbevar den let
tilgaengeligt til senere anvendelse!

& SIKKERHEDSHENVISNINGER

Tilsidesaettelse af sikkerhedshenvisningerne kan fore til livs-,

forbraendings- og brandfare!

e Kun en anerkendt elektromonter ma gennemfere installations-, montage-

og tilsluttningsarbejder.

Produktet méa ikke forandres eller modificeres.

Haenge og befaestig ikke noget pa produktet, seerlig ingen dekorationer.

Daek ikke produktet af. Ggr ikke indgreb i luftcirkulationen.

Ifald af fejl, produktet ma ikke bergres. Afbryd produktet pa ekstern

kontakten eller ved frislutte af ledningen pa sikringen!

Der er et fejl fald, hvis:

e der er synlige beskadigelser.

produktet ikke funktioner upaklagelig (f.eks. flagre).

det ryger, damper, eller ved hgrlige knirkstgjer.

brandlugte opstar.

du meerker overvarmning (f.eks. hvis det skifter farve, ogsa pa

tilgreensende flader).
Driv produktet ikke for istandsaettlelsen og prevning udelukkende
gennem en anerkendt elektromonter!

e Produktet er ikke beregnet til betjening af bern. Serg for, at bern ikke tager
skade ved produktet, f.eks. ved forbraending pa varme overflader eller ved
elektrisk stad.

ANVENDELSE IFGLGE BESTEMMELSEN

Dette produkt er kun til belysningsformal og ma:
e kun anvendes sammen med en egnet transformator, spaending: 12V/AC.
e kun tilsluttes iht. kapslingsklasse Ill (tre).
e kun tages i drift fast monteret pa en stabil, jeevn og vippefast
undergrund.
e kun tages i drift pa normale hhv. ikke anteendelige overflader.
e kun anvendes i tarre rum, altsa ikke
o ifugtige eller snavsede rum.
e iomrader med hgj luftfugtighed.
o ikke udseettes for mekanisk belastning eller staerk tilsmudsning.

DRIFT

A Der er hgje stremme ved 12 Volt-anleeg! Prav regelmaessigt alle
elektriske forbindelser for deres fast hold.

A Afstanden mellem lyskilde og den belyste flade skal veere mindst QT12 /

QR-C51 : 0,5 m. Veer szerligt forsigtig ved let antaendelige genstande
(f.eks.: gardiner, lgv osv.).

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Lyskilde

Udskift lyskilder altid i god tid far enden af deres livstid for at undga
skader pa personer, lyset eller andre genstander.

A Farst slut produktet spaendingsfri, og lad lysmiddelet afkgler ferend du
veksler lyskilder.

Brug kun lyskilder som er tilladet for lampen. Du finder oplysninger til
tilladelige lyskilder pa typeskiltet.
o Tilladte typer lyskilder: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. // 114931:
QT9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Pleje

Kobl fgrst hele produktet spaendingsfri og lad det kele ned far du foretager
rengerings- eller vedligeholdelsesforanstaltninger pa produktet.
e For at rense produktet, brug en let fugt, blgd og traevlefri klud. Ta hensyn til
eventuel vedlagte henvisninger for vedligeholdelse og rengering.

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Lagring
e Produktet ma lagres ter, beskyttet for forureniger og mekaniske
belastninger.

Efter en fugtig eller beskidt opbevaring ma produktet ferst tages i brug
efter en tilstandskontrol foretaget af en autoriseret elektriker.

Henvisning om bortskafning (EU) ==

o Produktet ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet! Produkter
med dette symbol skal i henhold til direktivet (WEEE, 2003/108) om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes via de lokale indsamlingssteder for
gamle el-apparater!

MONTAGE (udelukkende af en autoriseret elektriker)

Forberedelse af 12V forsyningsspandingen: Transformatoren burde blive
brugt i det mindste til 80 %. Det helt watt-stremforbrug af tilslutt lyserne skal ikke
overstige transformatorens kapacitet. Afstanden mellem transformatorstationen
og lampen skall vaere mindst 20 cm. Lednings lsengden mellem elektrisk
transformatoren og lyset skal ikke overskrider 2 m. (EMS: Udsendelse af Elektro-
Magnetisk -Straling). Veer opmaerksam pa informationerne af transformatorens
producenten.

For du gerer noget arbejde, omkobler stremforsyningen og den forbindende
ferer spaendingsfri!

Der er hgje stremme ved 12 Volt-anleeg! For at undga faren af brand, brug
kun varmefaste ledninger og varmebestandige klemmer. Prgv alle elektriske
forbindelser for deres fast hold.

Brug kun denne dele som er blevet leveret sammen med produktet, eller
som er beskrevede entydig som tilbehgr!

Prav om der er Igse deler i produktet. Hvis dette er tilfaeldet, og hvis
eksistens af disse dele ikke er blevet beskrevet eksplicit, sa produktet ma ikke
installeres eller saettes i funktionen.

Brug vedlagt fastggrelsematerialen kun hvis det er egnet for
montageundergrunden. If ikke, benytter fastgerelsematerialen som er egnet for
montageundergrunden.

Pakke Ud

e Tag varen forsigtigt ud fra pakken og fiern hver transportbeskyttelse.

o For fiernelse af indpakningen, prev om alle deler af produktet er blevet taget
ud.

Montageplads

e Produktet er kun egnet for indbygning i loftet.

e Vaer opmeerksom pa sikkerhedshenvisningen vedregrende afstanden til den
belyste overflade i kapitlet DRIFT.

e Bemaerk de mindste afstander i loftet. Sideafstand: min. 5 cm.

A Hold passende afstand til breendbare materialer. Den angivne
indbygningsdybde er minimumsmal. Alt efter indbygningssituation kan den
pakraevede indbygningsdybde vaere hgjere. Dette er seerligt tilfeeldet, hvis der
befinder sig braendbare materialer over lampen eller for at kunne garantere en

tilstraekkelig ventilation.
Py

A Ikke afdaek produktet, saerlig ikke med isoleringsmateriale: /M

Enkelt montage skridt (Laes helt igennem inden montering)
e Monter lampe som vist i illustrationen.
e Mark og skeer ud indbygningsabning. Beskadig ikke derved tilfarselen. Den
ngdvendige sterrelse af udsnit er:
@:114920/21 : 6,4 cm// 114931: 5 cm // 114961: 5,6 cm
e Fjern afdeekningen pa afslutningsklemmen.
e Los traekaflastningen. Feor tilslutningskabelet gennem treekaflastningen.
o Elektrisk forbindelse
o Tilslutt lampe péa forberedt 12V tilledningen.
e Fastger igen klemmens afdaekning.
e Sammenskrue treekaflastningen for sikring af tilslutningskabelet.
¢ Indstill de to montagefjederne i montageretningen og indsaet lampe i
loftudsnittet.
e Indsats af lyskilde
o Stik lyskilde pa fatningen.

Kontroller lampens upaklagelige funktion og at den er sikker
fastgjordt!

art.-nr. 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0

Ret til tekniske aendringer forbeholdes.



JEZYK POLSKI

INSTRUKCJA OBStUGI DLA
LAMPA DO MONTAZU W SUFICIE
CRYSTAL 1/ 11/ VIl /YUDI

Krétka instrukcje nalezy doktadnie przeczytac i przechowywaé w
dostepnym miejscu dla pézniejszego uzytku!

& WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Nieprzestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa moze skutkowaé

zagrozeniem zycia, urazem lub poparzeniem!

e Prace instalacyjne i montazowe oraz prace przy elektrycznym tagczu moga
by¢ tylko wykonane przez fachowca.

e Produktu nie wolno zmienia¢ ani modyfikowac¢.

« Nic nie zawieszac¢ i nie mocowac na produkcie, w szczegolnosci zadnych
artykutow dekoracyjnych.

o Nie przykrywac¢ produktu. Nie utrudnia¢ cyrkulacji powietrza.

e Urzadzenia nalezy uzywac tylko, gdy dziata bez zastrzezen! W przypadku
awarii NIE wolno dotyka¢ urzadzenia oraz nie wolno go dtuzej uzytkowac.
Nalezy natychmiast wytaczy¢ urzadzenie zewnetrznym wytgcznikiem lub
wylgczajgc przewdd za pomoca bezpiecznika!

Usterka wystepuje, gdy

o Wystgpity widoczne uszkodzenia.

e Urzadzenie nie dziata poprawnie (np. migotanie).

e Urzadzenie dymi sig, wydobywa sig z niego para lub wydaje
styszalne dzwieki zwarcia.

e Czuc¢ swad spalenizny

e Mozna rozpozna¢ przegrzanie (np. zmiana koloru takze na
sgsiadujgcych powierzchniach).

Urzgdzenie mozna ponownie uzywac dopiero po naprawie i

sprawdzeniu, przeprowadzonych przez fachowca elektryka!

e Produkt nie jest przeznaczony do uzytkowania przez dzieci. Nalezy sie
upewni¢, czy dzieci nie doznajg obrazen, np. poprzez oparzenie si¢
goracymi powierzchniami lub poprzez porazenie prgdem.

UZYWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urzadzenie stuzy tylko jako o$wietlenie i moze:

e pracowac tylko z odpowiednim transformatorem, napiecie wyj$ciowe:
12VIAC.

e by¢ podtaczane wytgcznie zgodnie z Il (trzeciag) klasg ochrony.

e by¢ zamontowane i uzywane na stabilnej, prostej i nie przechylajgcej sie
powierzchni.

e by¢ uzywane na normalnych wzglednie na nie zapalajgcych sie
powierzchniach.

e by¢ uzywane tylko w suchych miejscach, czyli nie:
e w wilgotnych lub brudnych pomieszczeniach.
e na obszarze o wysokim stopniu wilgotnosci powietrza.

e urzgdzenie nie moze by¢ wystawiane na silne obcigzenia mechaniczne i
silnym zabrudzeniom.

PRACA URZADZENIA

A Wysokie napiecie przy urzadzeniu 12 volt! Aby zapobiec
niebezpieczenstwu pozaru, nalezy regularnie sprawdzac¢ wszystkie
elektroniczne tacza, czy nie sg poluzowane.

A Odlegto$¢ miedzy zaréwka a o$wietlang powierzchnig musi wynosi¢ co
najmniej QT12 / QR-C51 : 0,5 m. Szczegding ostrozno$é nalezy

zachowac przy tatwo palnych przedmiotach (np.: zastonach, firankach, suchych
liciach, itp.)

KONSERWACJA i CZYSZCZENIE

Zaréwki
Celem unikniecia urazéw oso6b, uszkodzenia lampy oraz innych

przedmiotéw nalezy wymienia¢ zaréwki zawsze przed koncem ich okresu
zywotnosci.

Przed wymiang zaréwek nalezy odigczyé urzadzenie od napigcia i
poczekaé, az ostygnie. Nalezy takze odczekac, az uzywane zaréwki ostygna.

Nalezy uzywaé wytacznie zaréwek dopuszczanych do uzywania z tg lampa.
Informacje dotyczace dozwolonych Zzaréwek znajduja sie na tabliczce
zZnamionowej.

e Dopuszczone typy zaréwek: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. //
114931: QT9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Czyszczenie

Przed rozpoczeciem konserwacji lub czyszczenia urzagdzenia nalezy
odfaczyé je od napiecia i poczekac¢, az ostygnie.
e Urzadzenie nalezy czysci¢ regularnie. Do jego czyszczenia nalezy uzywaé
lekko nawilzonej, migkkiej szmatki nie pozostawiajgcej zadnych resztek.
Nalezy takze przestrzega¢ wskazéwek dotgczonych ewentualnie do szmatki.

PRZECHOWYWANIE | USUWANIE

Przechowywanie
e Urzadzenie musi by¢ przechowywane w suchym miejscu, chronione przed
brudem i nie poddawane zadnym obcigzeniom mechanicznym.

Podczas magazynowania w wilgotnych i zabrudzonym warunkach,
mozna produkt przeznaczy¢ do uzytku dopiero po sprawdzeniu jego stanu
przez fachowca.

Wskazoéwka dotyczaca utylizacji (Unia Europejska) =

¢ Nie wolno wyrzuca¢ produktu do $mieci domowych! Produkty oznakowane
tym symbolem nalezy utylizowaé zgodnie z wytycznymi (WEEE, 2003/108)
dotyczgcymi starych urzadzen elektrycznych i elektronicznych w miejscowych
punktach gromadzenia odpadéw elektrycznych!

MONTAZ (tylko przez fachowca elektrykal)

Przygotowywanie napiecia zasilajacego 12V: Transformator powinien by¢
obcigzony co najmniej w 80%. taczna moc w watach podtgczonych lamp nie
moze przekracza¢ mocy transformatora. Odlegto$¢ miedzy transformatorem i
lampa powinna wynosi¢ min. 20 cm. Dlugo$¢ przewodu miedzy elektronicznym
transformatorem i lampg nie moze przekracza¢ 2 metréw (Wymienno$é
Elektromagnetyczna). Nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta
transformatora.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci nalezy odtgczy¢ urzadzenie od
zasilania!

Wysokie napiecie przy urzadzeniu 12 volt! Aby zapobiec niebezpieczenstwu
pozaru, wolno uzywac tylko przewody odporne na ciepto i zaroodporne zaciski.
Prosimy o sprawdzanie wszystkich elektrycznych faczen, czy nie sg poluzowane.

Mozna uzywa¢ wytgcznie akcesoriéw dotgczonych do urzadzenia, bgdz
jednoznacznie opisanych jako akcesoria!

Nalezy sprawdzi¢, czy w urzagdzeniu znajduja sie luzne elementy. W
przypadku zauwazenia luznych elementéw, ktére nie zostaty szczegétowo
opisane kategorycznie zabrania si¢ instalacji, badz uzytkowania urzadzenia.

Dotgczony materiat mocujgcy mozna uzywacé tylko wtedy, gdy wystepuje
odpowiednie podioze montazowe. Jezeli wystepuje inne podtoze montazowe,
wtedy nalezy stosowa¢ mocowania odpowiednie dla tego podtoza.

Wypakowywanie

e Ostroznie wyjmij urzadzenie z opakowania i usun wszelkie zabezpieczenia
transportowe.

e Przed utylizacjg opakowania sprawdz, czy wyjates wszystkie czesci
urzadzenia.

Miejsce montazu

e Urzadzenie przeznaczone wytgcznie do montazu w suficie.

e Prosimy o przestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa dotyczacych
zachowania odlegtosci do o$wietlonej powierzchni w rozdziale PRACA
URZADZENIA.

e Uwazaj na minimalne odlegtosci od sufitu. Odstep boczny: min. 5 cm.

Od tatwo palacych sie tworzyw nalezy zachowaé odpowiedni odstep.
Podana gtebokos¢ instalaciji jest wielkoscig minimalng. W zaleznosci od
sytuacji instalowania potrzebna gteboko$¢ montazu moze by¢ zwiekszona. To
jest szczegolnie mozliwe w przypadku, gdy nad lampg znajdujg sig tatwo
palgce tworzywa lub nie jest zapewniona wystarczajgca wentylacja.

Nie przykrywaé produktu, w szczegélnosci materiatem izolujgcym:

s}
JAN

Montaz (przed montazem doktadnie przeczytac)

e Lampe nalezy zamontowac¢ zgodnie z rysunkiem.

e Otwor montazu zaznaczy¢ i wycigé. Prosimy o nieuszkodzenie przewodu
doprowadzajgcego. Potrzebna wielko$¢ wyciecia wynosi:
@:114920/21 : 6,4 cm// 114931: 5 cm // 114961: 5,6 cm

e Usungc¢ ostoneg na zacisk przytaczeniowy.

e Poluzowaé odcigzajgcy uchwyt kablowy. Przeprowadzi¢ kabel
przytgczeniowy przez odcigzajacy uchwyt kablowy.

e Przytaczenie elektryczne
e Podigcz lampe do przygotowanego przewodu 12V.

e Przymocowa¢ ponownie ostone zacisku.

e Przykreci¢ odcigzajacy uchwyt kablowy do zabezpieczenia kabla
przytgczeniowego.

o Obie sprezyny montazowe ustawi¢ w kierunku montazu i lampe wsadzi¢ w
wyciecie sufitu.

e Montaz zaréwki
e Umies¢ zaréwke w obudowie.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie i bezpieczne mocowanie zaréwki!

Nrart. 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Zmiany techniczne zastrzezone.



PYCCKun

PYKOBOJCTBO MO 3KCMNYATALMU
CBETMNbHWK NSl MOHTAXA B MOTOJNKE
CRYSTAL 1 /11 / VIl / YUDI

BHumaTenbHO npoynTainTe 3TO KpaTKoe PyKOBOACTBO U COXpaHUTe ero
ANsA nocrneaylowero npuMeHeHus!

/\ YKA3AHMSI O BE30MACHOCTM

Mpu HecobnioaeHUM ykazaHU No 6€30NacCHOCTU MOXeT BO3HUKHYTb
yrpo3a Xu3Hu, PUCK oxora 1 noxapa!

YcTaHoBKa, MOHTaX U 9NeKTpUYeckoe NoAKMIOYEHNE MOXET NPOBOANTLCS
TOMbKO KBANUPULIMPOBaAHHBLIMN 3NEKTPOTEXHUKAMU.

MpoayKT He NOANEXUT 3MEHEHUSIM UNW MOAUUKALUAM.

He BelualiTe 1 He 3akpennanTe Ha CBETUIIbHUKE HUKAKNX MOCTOPOHHUX
npeameToB, 0COGEHHO AeKOpaTUBHBIX U3AENNIA.

He HakpblBaiiTe CBETUNBHUK. He NpensaTCTByTe LMPKYNALMK BO3ayXa.
McnonbaynTte n3genue Tonbko B TOM CryyYae, eCnm oHO yHKLMOHUpYeT

6e3ynpeuHo! Mpwn Bo3HUkHOBEHUN HencnpaeHocT HENBb3A npukacatbes k

U3AENUI0 U NPOJOMKaThb ero UCMonb3oBaTb. HEMEANEHHO BbIKMOUNTE
u3gernue npu NOMOLLM BHELLHErO BbIKMOYaTeNs U OTKYUTE ero ot
ceTu Npu NoMoLLM npefoxpaHuTens!

HewcnpaBHOCTb UMeeT MecTo, ecrun

e BO3HWKAIOT BUAVMbIE NOBPEXAEHNS.

n3genue yHKUMOHMpPYeT HebesynpeyHo (Hanpumep, MepuaHue).
nosiBANCA AbIM, Nap WIn CIbILLXMbIA TPECK.

nosiIBUNCA 3anax rapu.

MOXHO CyAUTb O NeperpeBe (Hanpumep, USMeHeHUs LiBeTa, Takke Ha
CMEXHbIX MOBEPXHOCTSX).

Mcnonb3yiiTe usgenne NoBTOPHO TOMbKO MOCIIE PEMOHTa U MPOBEPKU,
KOTOPYH MOXET BbINOSIHATH TONBKO aTTECTOBaHHbIN NEKTPYK!
M3penve He npegHasHa4YeHo Ans ucnosb3oBaHus AeTbMu. Creante 3a
TeMm, YTobbl AeTY He MONyYnnu TpaBM OT NPOAYKTa, HanpuMep,
BCNEACTBME OXKOroB, MOMy4eHHbIX OT ropsiyet NOBEPXHOCTU UKW yaapa
TOKOM.

NCNOJIb3OBAHUE NO HA3HAYEHUIO

[aHHoe n3penve npeaHa3Ha4YeHo TOJNbKO ANnA OCBeLleHUsA, KpoMe Toro:

n3genue MoXeT UCMOoNb30BaTbCS TOSBKO C NOAXOAALLMM

TpaHcopMaTopoM, BbIXOAHOE HanpsbkeHue: 12 B/nepeMeHHbIN Tok.

n3genve MoXeT NOAKMNYaTLCS TONbKO B COOTBETCTBUM C KI1aCCOM

sawmTbl Il (Tpn).

n3genne MOXeT UCMOMb30BaTLCS TOSBKO B KECTKO 3apUKCUPOBAHHOM

MOMOXEHUN Ha NPOYHON, POBHOW U YCTOMYMBOWN OCHOBE.

n3genve MOXeT 3KCMIyaTMPOBaTbCs TOMBbKO HAa HOPMarbHbIX UMK

HeBOCNNaMeHSIIOLLMXCS MOBEPXHOCTSAX.

n3genne MOXeT UCMOMb30BaTLCS TOSBbKO B CyXUX, TO €CTb He:

® BO BMaXHbIX MOMELLEHNSIX UNW B MOMELLEHUSIX, B KOTOPbIX
CYLLIECTBYET OMaCHOCTb 3arpsi3HeHUsI.

e B 30HE BbICOKON BNaXHOCTN BO3AyXa.

u3genvie He OOIMKHO NOABEPraTbCs CUMbHBIM MEXaHUYECKMM Harpy3kam

UM CUIbHOMY 3arpsi3HeHUIo.

SKCMNYATAUUA

A CwunbHble Tokn y 12-BonbToBbIX YcTaHOBOK! Bo nsbexaHune noxapa
perynsipHo nNpoBepsiiTe NPOYHOCTb BCEX AMEKTPUYECKNX COEANHEHWIA.

A PaccTosH1E MeX[y CBETUMBHUKOM U OCBELLAEMON NOBEPXHOCTHIO JOKHO
coctarnats He meHee QT12 / QR-C51 : 0,5 m. Heo6xoanmo cobrioaats
0COBYI0 OCTOPOXKHOCTb NPY UCTIONB30BAHWM PSAOM C METKOBOCTIaMEHSIEMbIMM
npeaMeTamu (HanpuMep, 3aHaBECKM, LUTOPbI, INCTLSA U T. 1.).

TEXHUYECKOE OBCNYXWUBAHUE U YXO[O

UcTouHuk cBeTa

Bcerga cBoeBpeMeHHO 3aMeHsiiTe UCTOYHUK CBETa [0 UCTEYEHUsI Cpoka
cnyx6bl, 4TOObI N36exaTh NONy4YeHNe TpaBMbl, MOBPEXAEHNE CBETUNBHWKA UMK
ApYruX NnpeameTos.

Mepen 3amMeHON MCTOYHUKA CBETA CHaYana OTKIYUTE NUTaHWe U3aenusa n
[anTe U3enuio ocTbiTb. ECnv ncTouHmk cBeTa ucnonb3oBancs nepes 3amMmeHown,
[anTe emy OCTbITb.

MpUMEHSANTE TONMBbKO T€ UCTOYHUKM CBETA, KOTOPbIE AOMYyLLEHb! K
MCMOSb30BAHMIO CO CBETUMBHUKOM. [laHHble 0 AOMNYLEHHbIX K UCMOSIb30BaHMI0
VCTOYHUKAX CBETa HaxoaATCs Ha (OMPMEHHOW Tabnuyke.

e PaspelueHHble UMbl UCTOYHMKOB cBeTa: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W
max. // 114931: QT9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Yxopn

Mepen ounCTKOM UMM YXOOOM 3a U3AeNUeM cHavana oTKMiounTe NuTaHue u
[anTe M3genuio ocTblTb.
o OuwncTKa: perynsipHoO YACTUTE U3[esNIe - TONbKO Crierka BMaXKHOW 1 MArkon
Tpsinkow 6e3 Bopca. CobnioganTe COOTBETCTBYIOLLME YKa3aHUS.

XPAHEHUE N YTUNU3ALUA

XpaHeHue
® u3penve AOMKHO XPaHUTBLCS B CYXOM MeCTe M JOIMKHO ObiTb 3aLLyLLEHO OT
3arpsi3HeHUs U BO3OENCTBUSA MEXaHUYECKUX Harpysok.

[Mocne xpaHeHWs B yCNOBUSIX C MOBbILIEHHOW BIAXHOCTBIO UMK
3arpAasHeHnemM usgenne MoXeT UCNoJIb30BaTbCA TOJTbKO Nocne NpoBepku ero
paboyero COCTOAHMS aTTECTOBAHHBLIM 3MEKTPUKOM.

Yka3saHue no yrunusaumm (EBponerickuii Coto3) s

e He yTunusnposatb npubop BMecTe ¢ HbiToBbIMM OTXOAamu! MpoaykThl ¢
nogobHbiM 0603Ha4YeHem B cooTB. ¢ MNonoxeHnem (WEEE, 2003/108) no
YTUNN3aLWK CTapbIX 3MEKTPUYECKNX U ANEKTPOHHbIX NpMbopos HeobxoanmMo
yTUNN3NpoBaTh Yepes cneunanbHble NyHKTbl coopa cTapbix
anekTponpuéopos!

MOHTAX (0omkHO BLINOMHATLCS TOMBKO aTTECTOBAHHBIM 3IEKTPUKOM)

MoaroToBka ycTponcTBa ¢ HanpsxxeHnem nutanusa 12 B: Harpyska
TpaHcdopmaTopa AoMmKHa CocTaBnsATb MUHUMYM 80%. ObLuasi akTuBHas
MOLLHOCTb NOAKIMOYEHHBIX CBETUIBHUKOB HE JOMMKHA OblTb BbILLE MOLLHOCTM
TpaHcdopmaTopos. PaccTosHne mexay TpaHcdopMaTopoOM U CBETUMBHUKOM
[OIMKHO coCTaBnsATb MUHUMYM 20 cM. [invHa NpoBoAa, COEANHSIIOLLErO
ANEKTPOHHbIV TpaHCHOPMAaTOP U CBETUIBbHUK, HE AO0MMKHA NpeBbIWaTh 2 MeTpa
(BMC: anekTpomarHuTHasi COBMecTMMoCTb). CobnioaaiiTe ykazaHust
npov3ssoauTens TpaHcgopmaTopa.

Mepepn BbINONHeHMeM MOGLIX paboT obecToubTe cMcTEMY AnekTponuTaHus!

CunbHble Tokn y 12-BonbToBbIX ycTaHOBOK! Bo nsbexaHue noxapa
[0MycKaeTCsi UCMONb30BaHWE TOMbKO TENSIOCTOMKOV NPOBOAKN U
XapoyCTONYMBbLIX KNeMM. PerynspHo npoBepsinTe NPOYHOCTb BCEX
3MNEKTPUYECKUX COEANHEHNIA.

|/|CI'IOJ'Ib3yIzTe TOJNbKO T€ KOMMJIEKTYILLNE, KOTOpPble NOCTaBl1IEHbl B
KOMMiekTe C nsgenuem nnun onpegerieHHoO onmcaHbl Kak KOMMeKTyLne. B
NpoOTUBHOM Chny4vae 6esonacHas paﬁoTa He rapaHTupyeTtcs.

A [MpoBepbTe, HET NN B M3AeNUM He3aKkpenneHHbIx geTanen. Ecnn Takosble
MMeIoTCS M B 3TOM OTHOLLIEHUM OTCYTCTBYIOT YeTKWe yKkasaHus, nsgenve
Henb3sa yCTaHaBNMBaTb UM BBOAMTb B SKCMyaTaLUmio.

Mcnonb3yiiTe noctaBNsieMblvi B KOMNMEKTE KPENeXHbI MaTtepuan TonbKo

B TOM Cryyae, eCrnv OH MOAXOAWT AN OCHOBaHWS, Ha KOTOPOM MOHTUPYeTCs
nsgenue. Ecnu matepyan He NOAXOAMT, UCMOMNb3YNTE TOMBbKO TOT KPEenexHbIN
mMaTtepwuarn, KoTopblii MOAXOANT AN COOTBETCTBYIOLLEIO OCHOBaHWSA ANs
MOHTaxa.

N3BneyeHue ns ynakoBKu

OCTOPOXHO U3BMEKUTE U3Aenne U3 yNakoBK1 U yaanuTe Bce CPeacTsa Ans
3aLMTbI BO BPEMS TPAHCMOPTUPOBKK.

Mepep yTunusaumen ynakoBk1 NPOBEPbTE, HE OCTaNoCh 11 B HeW
KOMMOHEHTOB MU3aenus.

MecTo MOHTaxa

W3penvie npegHasHa4YeHo TOMbKO AMsi MOHTaXa B MOTOJIOK.

CobniopaiTe ykazaHus no 6e30nacHOCTM NO pacCcTOSIHUIO A0 OCBELLAaeMoit
nosepxHoctu B rmase SKCMNYATALINA.

CobntopgaiTe MUHMManbHbIe 3a30pbl B NoTosKe. BokoBol 3a3op: MUH. 5
cM.

Cobntogarite 4OCTAaTOMHOE PacCTOsHWE A0 NErkoBOCMTaMeHSIIOLLMXCS

mMaTtepuanoB. Yka3aHHas rnybrHa MoHTaxa siBNsieTcst MMHUMarnbHon. B
3aBWCUMOCTU OT YCIOBMI MOHTaxa Heobxoanmas rinybruHa BCTpanBaHus
MOXeT ObITb yBenunyeHa. B ocobeHHOCTH 3TO KacaeTcs Tex cnyyaes, koraa
Ha/l CBETUIbHWUKOM HaxoAsATCs nerkoBocniaMeHsowecs Matepumarnbl, Unm
Koraa Heo6xoAMMO obecneynTb AOCTATOUHYIO BEHTUSALMIO.

He nokpbiBaTb Npu6op, B 0CO6EHHOCTU N3ONALMOHHBIM

7%

marepuanom: /"

MoHTax (Mepen MOHTaXXeM MONMHOCTLIO NPOYUTaTb UHCTPYKLIMIO)

MoHTUpYIiTe CBETUNBHUK, Kak NOKa3aHO Ha PUCYHKE.

Pa3meTuTh 1 Bblpe3aTb BXoAHOE oTBepcTue. [pn 9ToM He noBpeaute

nposoaky. Heobxoaumeblii pasmep oTBEpCTUSi COCTaBNsAeT:

@: 114920/21 : 6,4 cm // 114931: 5cm // 114961: 5,6 cm

CHUMUTE KPbILLKY C COEANHUTENBHON KNEMMBbI.

OcBobGoauTte 3axvm Ans pasrpyskv NpoBoAa OT HaTshxeHust. MNponyctute

Yepes 3aX1M CoeaNHUTENbHbIN kabenb.

OnekTpunyeckoe nogkmnoveHne

o CoeaunHVTe CBETUIBbHUK C MOATOTOBMNEHHBIM COeANHNUTENbHBIM
nposogom 12 B.

CHoBa yCTaHOBUTE KITEMMHYHO KPbILLKY.

3akpyTuTe 3aXUM AN pasrpy3ku NpoBoAa OT HaTSXKeHWUs Ans

3aKpenneHns CoeanHNTENbHOro kabens.

HanpaBbTe 06e MOHTaXHbIE NPYXWUHbI MO HAaNPaBEHNI0 MOHTaXa U

YCTaHOBUTE CBETUMbHWK B MOTONIOYHOE OTBEPCTHE.

YcTaHoBKa UCTOYHMKA CBeTa

e BcTaBbTe HOBbIN UCTOYHWUK CBETA CBEPXY B MATPOH.

MpoBepbTe, 6e3ynpeyHo nu pyHKLMOHUPYET CBETUIIbHUK U

HaAEXHO NN OH 3aKpeneH!

ApT. Ne 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Lamnepwtp. 21-23, 52531 KO6ax-ManeHbepr, l'epmaxus,

Ten. +49 (0)2451 4833-0

CoxpaHsieTcsa NpaBo Ha BHECEHWE TEXHUYECKUX 3MEHEHUI.



SVENSKA

BRUKSANVISNING FOR
TAKLAMPA FOR INFALLD MONTERING
CRYSTAL 1/ 11/ VIIl / YUDI

Lds igenom dessa korta anvisningarna noga och spara dem for senare
anvandning!

/\ SAKERHETSANVISNINGAR

Om sékerhetsanvisningarna ej beaktas finns risk for livsfara,

brannskada och brand!

o Installations-, monteringsarbeten och arbeten pa den elektriska

anslutningen far endast utféras av auktoriserad elektriker.

Produkten far ej andras eller modifieras.

Hang eller fast ingenting pa produkten, i synnerhet ingen dekoration.

Tack inte for produkten. Forhindra inte luftcirkulationen.

Vid fel far produkten INTE vidroras eller anvandas langre. Stang genast av

produkten med en extern brytare eller genom att bryta strdmmen vid

sakringen! Anvandning av felaktig produkt kan innebéra livsfara genom

elektrisk stot!

Ett fel har uppstatt nar

. produkten har synliga skador.

. produkten inte fungerar felfritt (t ex flackande ljus).

. produkten ryker, angar eller det hérs knastrande ljud.

. brandrok uppstar.

. en 6verhettning kan ses (t ex missfargning, aven pa intilliggande

ytor).

Anvand endast produkten igen efter att den har blivit reparerad och

kontrollerad av en auktoriserad elektriker!

e Produkten ar ej avsedd att anvandas av barn. Sékerstall att barn inte kan
skada sig pa produkten t ex genom att brénna sig pa varma ytor eller
genom elektriska stotar.

ANDAMALSENLIG ANVANDING

Denna produkt &r avsedd for belysingsandamal och far:

e endast drivas med en darfor avsedd (konventionell) transformator,
utgangsspanning: 12V/AC.

e endast anslutas i enighet med skyddsklass Il (trei) .

« endast anvandas fast monterat pa ett stabilt, jAmnt underlag dar den inte
kan valta.

e endast anvandas pa normala/ej brannbara ytor.

e endast anvandas i torra utrymmen, alltsa inte:
o ifuktiga eller smutsiga utrymmen.
e i utrymmen med hdg luftfuktighet.

o gj utsattas for stark mekanisk belastning eller stark nedsmutsning.

DRIFT

A 12 volt-system kan ge héga strommar! Kontrollera regelbundet att alla
elektriska kopplingar sitter ordentligt fast fér att undvika brandfara.

A Avstandet mellan ljuskélla och den belysta ytan maste vara minst QT12
| QR-C51 : 0,5 m. Var extra férsiktig med lattantandliga féremal (t ex
férhangen, gardiner, 16v etc.).

UNDERHALL OCH SKOTSEL

Ljuskilla

Byta alltid glédlampor i ratt tid innan livslangden ar slut, fér att undvika
skador pa personer, lampan eller andra féremal.

Produkten maste alltid vara spanningsfri och avkyld, innan du byter
glédlampor. Lat glédlampan forst kyla av efter drift.

Anvand endast glédlampor som ar tillatna for lampan. Uppgifter om tillatna
glédlampor befinner sig pa typskylten.
o Tillatna ljuskallor: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. // 114931: QT9,
G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Skotsel

Stang forst av strommen till hela produkten och 1at den svalna innan du
rengor eller gor underhallsarbeten pa produkten.
e Rengor produkten regelbundet - endast med en latt fuktad, mjuk och luddfri
duk. Beakta eventuellt medféljande anvisningar.

FORVARING OCH SOPHANTERING

Forvaring
o Produkten maste forvaras torrt och skyddad mot smuts och mekanisk
belastning.

Om produkten har varit férvarad pa en fuktig eller smutsig plats far den
endast tas i bruk igen efter att ha blivit kontrollerad av en auktoriserad
elektriker.

Anvisningar for sophantering (Europeiska Unionen) ==

e Produkten far ej kastas i hushallssoporna! Produkter som ar markta med
denna symbolen ska kastas i enlighet med riktlinjerna (WEEE, 2003/108) for
elektriska och elektroniska apparater pa de lokala uppsamlingsstéllena for el-
och elektronikskrot.

MONTERING (far endast utféras av auktoriserad elektriker)

Forberedelse av 12 V strémforsorjning: Transformatorn bér belastas till minst 80
%. De anslutna lampornas totala effekt far inte dverstiga transformatorns effekt.
Avstandet mellan transformator och lampa ska vara minst 20 cm. Kabeln mellan
den elektroniska transformatorn och lampan far ej 6verstiga 2 meter (EMC:
Elektromagnetisk kompatibilitet). Beakta anvisningarna fran transformatorns
tillverkare.

Koppla bort strdomférsoérjningen och se till att ledningen ar spanningsfri innan
du borjar arbeta!

12 V system kan ge hoga strommar! For att undvika brandfara far endast
varmetaliga kablar och kldmmor anvéndas. Kontrollera att alla elektriska
kopplingar sitter ordentligt fast.

Anvand endast tillbehdr som féljde med i leveransen eller som klart beskrivs
som tillbehér!

Kontrollera om det finns 16sa delar i produkten. Skulle sa vara fallet och det
inte klart anges att sddana delar ingar, far produkten ej installeras eller tas i bruk.

Anvand det medfdljande monteringsmaterialet bara om det lampar sig for
montering pa det aktuella underlaget. Om detta ej ar fallet ska
monteringsmaterial anvandas som &r avsett for underlaget.

Uppackning

e Ta forsiktigt ut produkten ur férpackningen och ta bort alla transportskydd.

o Kontrollera innan du kastar forpackningsmaterialet att alla produktens delar ar
urtagna.

Monteringsplats

e Produkten ar endast avsedd for infalld montering i tak.

o Beakta sékerhetsanvisningarna om avstand till belysta ytor i kapitlet
DRIFT.

e Beakta minimiavstanden i taket. Avstand at sidan: min. 5 cm.

Hall tillrackligt avstand till brannbara material. Det angivna
infallningsdjupet ar ett minimimatt. Beroende pa var lampan monteras kan ett
storre djup kravas. Detta galler i synnerhet om brannbara material finne
ovanfor lampan eller for att garantera tillrécklig ventliation.

Produkten far ej tdckas Over, i synnerhet inte med

% .

isoleringsmaterial:  //\

Montering (las igenom helt fére montering)

e Montera lampan som bilden visar.

o Markera och skar ut 6ppningen for infallningen. Se till sa att inte kabeln
skadas. Oppningen behéver ha mattet:
@: 114920/21 : 6,4 cm // 114931: 5 cm // 114961: 5,6 cm

e Ta bort skyddet pa anslutningskldmman.

e Lossa pa dragavlastaren. For elkabeln igenom dragavlastaren.

o Elektrisk anslutning
e Anslut lampan till den férberedda 12V kabeln.

o Satt tillbaks skyddet pa klamman.

e Skruva fast dragavlastaren for att sékra kabeln.

¢ Rikta de bada monteringsfjadrarna i riktningen fér monteringen och satt
lampan i utskarningen i taket.

o |sattning av ljuskallan
o Stick in ljuskallan i sockeln.

Kontrollera att lampan fungerar felfritt och att den sitter sdkert!

Art.-nr. 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Tekniska andringar kan férekomma.



TURKGE

ICIN KULLANMA KILAVUZU
TAVAN ICI LAMBA
CRYSTAL I/ 11/ VI / YUDI

Bu kisa talimati dikkatle okuyun ve daha sonraki kullanim igin kolay
ulagilabilir bir yerde saklayin!

/\ GUVENLIK UYARILAR

Giivenlik uyarilarinin dikkate alinmamasi, hayati tehlikeye, yanma ve

yangin tehlikesine yol acabilir!

e Kurulum ve montaj islerini ve elektrik baglantisinda yapilacak isleri sadece
yetkili elektrik teknisyeni gerceklestirebilir.

o Uriin degistirilemez ve modifiye edilemez.

o Uriine herhangi bir nesne asmayin ve tutturmayin, 6zellikle dekorasyon
esyasl.

o Uriiniin (izerini értmeyin. Hava sirkiilasyonunu kesmeyin.

e Ariza olusmasi durumunda uriini KULLANAMAZ ve DOKUNAMAZSINIZ.
Uriini harici 11k salteri ya da sigortadan elektrigi keserek kapatin! Ariza
durumunda temas etmekte ve galistirmaya devam edilmesinde elektrik
c¢arpmasindan dolayi hayati tehlike, yanma ve yangin ¢ikma tehlikesi
vardir!

Asagidakiler gerceklestiginde hata durumu olusur

e Gozle gorllur hasarlar olusursa.

o Urlin sorunsuz galismazsa (6rnegin titreyerek yanma).

e Duman ¢ikiyorsa, kaynama ya da duyulabilir ¢itirtilar varsa.

e Yanik kokusu geliyorsa.

e Isinma izleri gorilebiliyorsa (6rnegin renk degisimi, cevresi dahil).
Uriinii tekrar tamir edildikten ve sadece yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafindan kontrol edildikten sonra kullanin!

o Uriin gocuklarin kullanimina uygun degildir. Cocuklarin Griinden zarar
gérmemesini saglayin, érnegin sicak ylizeyler nedeniyle yanarak ya da
elektrik carpmasi.

AMACINA UYGUN KULLANIM

Bu Uriin sadece aydinlatma amacina hizmet eder ve sadece asagidaki
sartlarda kullanilir:
e Sadece uygun bir transformator ile kullanilabilir, gikis gerilimi: (12V/AC).
e Sadece koruma sinifi Ill (ig¢) uygun olarak baglanabilir.
e Saglam, diz ve devrilmeye mahal vermeyecek zeminde sabitlenerek
kullanilabilir.
e Sadece normal, yani tutusma tehlikesi olmayan alanlarin lizerinde
cahistinlabilir.
e Sadece kuru ortamda kullanilabilir, yani:
o Nemli ve kirlenme tehlikesi olan odalarda kullaniimaz.
e Havadaki nem oraninin yiksek oldugu alanlarda ¢ahstiriimaz.
e Gl mekanik etkiler ve yogun kirlilik etkisinde kalamaz.

CALISTIRMA

A 12 voltajl tesislerde yiiksek akimlar! Yangin tehlikesini engellemek igin
dlzenli olarak tim elektrik baglantilarinin tam oturuyor olmasina dikkat edin.

A Lamba ile 11k diigen alan arasinda en az QT12 / QR-C51: 0,5 m
mesafe olmasi gerekir. Ozellikle kolay tutusan maddelerde dikkat edilmesi
gerekir (6rnegin, gineslik, perde, bitki, vs.).

TAMIR VE KORUYUCU BAKIM

Ampul

Kipilerin, ypydyn ya da bapka nesnelerin zarar gérmesini 6nlemek igin
ampulleri daima kullanym émru tamamlanmadan énce dediptirin.

Ampuli (lamba) dediptirmeden énce urtinu gerilimsiz duruma getirin ve
sodumasyny bekleyin. Dediptirme ipleminden dnce galyptyryimypsa, mutlaka
ampulliin sodumasyny bekleyin.

Yalnyzca ypyk igin misaade edilen ampuller kullanyn. Miisaade edilen
ampuller tip etiketinde bulunmaktadyr.
e Onayli ampul tipleri: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. // 114931:
QT9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Koruyucu bakim

Basta tim elektrigi kesin ve trtinde temizlik ya da bakim islemlerine
baglamadan énce Urliniin sogumasini bekleyin.
o Uriinii diizenli olarak hafif nemli, yumugak ve toz birakmayan bir bez ile silin.
Varsa birlikte gdnderilen agiklamalari dikkate alin.

SAKLAMA KOSULLARI VE ATIK TASFIYESI

Saklama kosullar
o Uriin kuru yerde, kirlenmelerden ve mekanik yiiklenmelerden korunarak
saklanmalidir.

Nemli ve kirli saklama isleminden sonra, uriin ancak yetkili bir elektrik
teknisyeninin durum kontroliinden gegtikten sonra galistirilabilir.

Tasfiye agiklamasi (Avrupa Birligi) ==

o Uriinii ev ¢opiyle birlikte atmayin! Bu sembolii tagiyan iriinler, elektroteknik
ve elektronik eski aletlerin yerel elektronik eski aletler toplama yerinde tasfiye
edilmesi (WEEE, 2003/108) yonetmeligine baglhdir.

MONTAUJ (sadece elektrik teknisyeni yetkilidir)

12V besleme gerilimi hazirlama: Transformatér kapasitesinin %80 kadarini
kullanmali. Bagh lambalarin toplam Watt yiik{ transformatoriin gliclini
gecmemelidir. Trafo ve lamba arasindaki mesafe en az 20 cm olmalidir.
Elektronik transformatér ve lamba arasindaki giic mesafesi 2 m’yi gegmemelidir
(EMD Elektro Manyetik Dayaniklilik). Trafo Ureticisinin uyarilarini dikkate alin.

Herhangi bir ise baglamadan 6nce elektrik beslemesini ya da kablo
baglantisini kesin!

12 volt tesislerde yuksek akimlar! Yangin tehlikesini engellemek igin, sadece

1siya dayanikli hatlar ve i1siya dayanikli klemensler kullaniimalidir. Tum elektrik
baglantilarinin tam oturuyor olmasina dikkat edin.

Sadece Urin ile birlikte gdnderilen aksesuarlari ya da aksesuar olarak
tanimlanmis olanlari kullanin!

Uriiniin iginde gevsek pargalarin olup olmadigini kontrol edin. Varsa ve
bdyle pargalarin 6zellikle bulundugu belirtiimiyorsa bu Griin kurulamaz ya da
isletime alinamaz.

Birlikte génderilen montaj malzemesini sadece zemin elverigliyse kullanin.
Eger degilse sadece zemin igin elverigli montaj malzemesi kullanin.

Ambalajindan ¢ikarma

o Uriinii dikkatlice ambalajindan gikartin ve her tiirlii tasima emniyetini sékiin.

e Ambalaj malzemesinin tasfiyesinden 6nce, triiniin tim pargalarinin iginden
alinmig oldugunu kontrol edin.

Montaj yeri
o Uriin sadece tavan igine monte etmek igin uygundur.

o Isik diisen alana olan mesafe ile ilgili CALISTIRMA bdélimundeki guvenlik
uyarisini dikkate alin.
e Tavanda asgari mesafeleri dikkate alin. Yan bosluk: en az 5 cm.

Yanma tehlikesi olan maddelere karsi yeterli mesafeyi koruyun. Montaj
derinligi asgari 6l¢tdir. Montaj durumuna goére gerekli olan montaj derinligi
artirilabilir. Bu durum &zellikle lamba (izerinde yanici maddelerin bulundugu ya
da gerekli havalandirmayi saglamak i¢in s6z konusudur.

s}
A Uriintin Gzerini értmeyin, ézellikle izolasyon malzemeleriyle: /M

Montaj agamalari (montajdan 6nce tamamini okuyun)

e Lambayi resimde gosterildigi gibi monte edin.

* Montaj deligini isaretleyin ve kesin. Bunu yaparken ara baglantiya zarar
vermeyin. Kesilmesi gereken delik boyutu:
@:114920/21 : 6,4 cm// 114931: 5 cm // 114961: 5,6 cm

e Klemens Ustundeki kapagi sékin.

e Ceki bosaltma diizenegini ¢éziin. Baglanti kablosunu ¢eki bosaltma
diizeneginden gegirin.

o Elektrik bagdlantisi
e Lambayi hazirlanmis 12V baglantisina baglayin.

o Klemens kapagini tekrar takin.

e Baglanti kablosunun emniyeti icin geki bosaltma dizenegini sikin.

e Her iki montaj yayini montaj yoniine dogru gevirin ve lambayi tavani
gbrecek sekilde yerlestirin.

e Ampuliin takilmasi
e Ampulu yuvanin ustine takin.

Lambanin sorunsuz ¢aligmasini ve saglam duruyor olmasini kontrol
edin!

Uriin kodu 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
Daimlerstr. 21-23, 52531 Ubach-Palenberg, Germany,

Tel. +49 (0)2451 4833-0.

Teknik degisiklik yapma hakki saklidir.



MAGYAR

KEZELESI UTMUTATO .
SULLYESZTETT MENNYEZETI LAMPATEST
CRYSTAL I /11 / VIl / YUDI

Kérjiik, olvassa el figyelmesen a rovid hasznalati utasitast, és orizze
meg!

/\ BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

A biztonsagi felhivasok figyelmen kiviil hagyasa életveszélyhez, égéshez

vagy tlizh6z vezethetnek!

o Atermék beszerelését, haldzatra térténd csatlakoztatasat bizza

szakemberre.

Ne alakitsa at a terméket.

Ne fuggesszen vagy rogzitsen semmit a termékre, féleg dekoraciot ne.

Ne fedje le a terméket - biztositson szabad Iégaramlast.

Meghibasodas esetén ne hasznalja tovabb a terméket! Aramtalanitsa azt a

kiils6 kapcsold segitségével vagy a biztositék lekapcsolasaval.

Meghibasodas Iép fel amennyiben:

o lathato sériilés jelenik meg a terméken

e atermék nem megfeleléen mikddik (pl. villog)

o fist, g6z jelenik meg vagy pattogd hangot ad a termék

e égett szag érezhetd

o tulmelegedés észlelhetd, pl. a szomszédos feliletek elszinezédnek

A terméket csak azutan lizemeltesse, miutan képzett villanyszereld

atvizsgalta és karbantartotta azt!

o A terméket gyermekek nem hasznalhatjak. Biztositsa, hogy ne is
szenvedhessenek kart, (pl. égési sérlilések, aramités).

HASZNALJA AZ UTASITASNAK MEGFELELOEN

A termék csak vilagitasi célokra alkalmas, ezért:

e csak a megfeleld, 12V/AC stabilizalt tapegységgel hasznalhato.

a 3-as érintésvédelmi osztalynak megfeleléen kell izemeltetni.

a terméket csak sima, stabil és csuszasmentes fellileten hasznaljuk.
csak nem gyulékony feliileteken lizemeltethetd.

csak szaraz koértlmények kézott hasznalhatd,

e nem nyirkos vagy szennyezett kdrnyezetben.

e nem magas paratartalommal rendelkezd helyen.

* ne tegye ki mechanikus terhelésnek vagy erés szennyezédésnek.

MUKODES

A Kisfeszliltségli rendszer nagy aramterheléssel! A biztonsag érdekében
rendszeresen ellenérizze az elektromos csatlakozasok megfeleléségét.

AA megvilagitott feliilet és a fényforras tavolsaga legalabb QT12 / QR-

C51 : 0,5 m kell, hogy legyen. Figylejiink oda a kiilénésen gytlékony
fellletekre (pl. fliggdnyok, szovetek, lombozat, stb.

KARBANTARTAS ES GONDOSKODAS

Fényforras

Cserélje ki a fényforrast, miel6tt az tényleges élettartama végére ér, hogy
elkerlilje a személyi sériiléseket, vagy kar essen a lampatestben vagy egyéb
targyakban.

A fényforras kicserélése el6tt aramtalanitsa a terméket. Hagyja a
fényforrast kihdlni, miel6tt kiveszi.

A Csak a termékkel kompatibilis fényforrast hasznalja! A megfelel

fényforrastipusok a cimkén vannak feltlintetve.

e Hasznalhaté fényforras: 114920/21 : QR-C51, GU5.3, 35W max. //
114931: QT9, G4, 20W max. // 114961: QT12, GY6.35, 35W max.

Gondoskodas

Tisztitas el6tt aramtalanitsa a terméket, és hagyja lehilni.
o Rendszeresen tisztitsa meg a terméket enyhén nedves, puha és nem
bolyhosod6 anyaggal. Tekintse at a mellékelt tajékoztatét a tovabbi
karbantartasi teendékkel kapcsolatban.

TAROLAS ES HULLADEKKEZELES

Tarolas
o A terméket tiszta, szaraz kdérnyezetben tarolja. Ugyeljen arra, hogy a
termék ne sérliljon mechanikusan a tarolas soran.

A hulladék kdzt vagy hulladéktaroloban talalt terméket csak azutan
prébalja meg belizemelni, ha annak allapotat egy megbizhaté
villanyszerel6 elfogadhatonak talalta.

Hulladékkezelés (Eurdpai Uni¢) s

e A terméket ne a hagyomanyos haztartasi hulladékkal egyutt dobja ki! A fenti
jellel ellatott termékeket a WEEE, 2003/108 iranyelv szerint az elektromos és
elektronikus termékek szamara kihelyezett hulladékgyijtékbe tegye!

UZEMBE HELYEZES (csak képzett villanyszereld végezheti)

A torpefeszliltségl (12V) transzformator beszerelése: a traszformatort
teljesitményének 80%-aig szabad terhelni. A csatlakoztatott lampatestek watt
teljesitményének nem szabad meghaladnia a transzformator kimené
teljesitményét. A tavolsag minimum 20 cm kell legyen a transzformator és a
lampatest k6zott. A vezeték hossza az elektronikus transzformator és a
lampatest kdz6tt nem lehet 2 méternél hosszabb. Vegye figyelembe a
transzformator gyartéjanak utasitasait.

Aramtalanitsa a halozatot, vagy htizza ki a halézatbdl, miel6tt barmilyen
munkaba belekezdene!

Nagy aramu, kisfesziiltségli rendszereknél! Csak héall6 vezetékeket és
régzitéelemeket hasznaljon a tiz elkerllésének érdekében. Ellendrizze, hogy
minden elektronikus csatlakozé megfelel6en legyen rogzitve.

Csak olyan alkatrészeket hasznaljon, amelyek a termékkel egyiitt kaphatéak
vagy kiegészitéként vannak feltiintetve!

Nézze at a terméket, nem lazultak-e meg esetleg bizonyos alkatrészek. Ha
a lampatesten belil kilazult néhany alkatrész, és ezek nincsenek eléggé
meghuzva, eléfordulhat, hogy a terméket nem lehet lizembe helyezni vagy
mikddtetni.

Csak abban az esetben hasznalja a mellékelt régzité anyagot, amennyiben
az kompatibilis a beépitési felllettel. Ha ez az eset nem all fenn, keressen a
fellletnek megfeleld rogzitét.

Kicsomagolas

o Ovatosan vegye ki a terméket a csomagolasbdl, eltavolitva minden
biztonsagos szallitast el6segité anyagot.

o Mielétt kidobna a csomagoldanyagot, ellendrizze, hogy a termékhez tartozé
Osszes alkatrészt kivette-e.

Beszerelés helye

o A termék kizarolag mennyezetbe siillyesztve szerelhetd fel.

« Vegye figyelembe a MUKODES fejezetben feltiintetett tavolsagot a
megvilagitott fellilet és a lampatest kozott.

¢ Ugyelien a minimalisan megengedett tavolsagra a mennyezetben. A
minimalis tavolsag minden oldalrél: 5cm.

A Tartsa a megfelel6 tavolsagot a gyulékony feluletektsl. A megadott
slllyesztési mélység a minimum mélység. Adott helyzettél figgéen a
sullyesztési mélység nagyobb is lehet. Ez példaul akkor fordulhat el6, ha a
lampatest felett gyulékony anyag van, vagy ha biztositani szeretnénk a
megfelel6 szellézést.
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A Ne fedje be a terméket, killonésképp ne szigeteld anyagokkal:  //\\

A szerelés lépései (olvassa végig figyelmesen!)
e Az abran lathaté médon helyezze Gizembe a lampatestet.
o Jeldlie meg és vagja méretre a vezetékeket. Ugyeljen arra, hogy a kabel
szigetelése ne sériljon meg:
@: 114920/21 : 6,4 cm // 114931: 5cm // 114961: 5,6 cm
e Tavolitsa el az elektromos bekétési hely tetején levé burkolatot.
e Lazitsa meg a tehermentesitét. A kabelt flizze be a tehermentesitébe.
e Elektromos Csatlakozas
e Csatlakoztassa a terméket az el6készitett 12V-os tapegységhez.
e Helyezze vissza a boritast a csatlakozo bilincs segitségével.
e ROdgzitse a kabelt a tehermentesitével.
e Helyezze a lampatestet a nyilasba, ekdzben a régzité rugok felfelé
nézzenek.
e Fényforras behelyezése
o Helyezze be a fényforrast a foglalatba.

Ellenérizze, hogy a termék megfeleléen mikddik, és biztonsagosan
régzitve van!

modellszam 114920/21 114931 114961 © 05.05.2015 SLV GmbH,
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A technikai részletek termékenként valtozhatnak.



